
-ร่าง- 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคารส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
๑. ความเป็นมา 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง ไดติ้ดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบตรวจจับควันไฟควำมไวสูง ป้ำยบอก
ทำงหนีไฟ และโคมไฟฟ้ำฉุกเฉิน เพ่ือใช้งำนในอำคำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยของ
เจ้ำหน้ำที่และทรัพย์สินส่วนรำชกำร และสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปลอดภัย ตำมมำตรฐำนระบบป้องกัน
อัคคีภัย ได้รับมอบระบบดังกล่ำวไว้ใช้งำนเรียบร้อยแล้ว ไว้ใช้งำนตั้งแต่ 25 เมษำยน ๒๕๖6 และกำรรับประกัน
บ ำรุงรักษำสิ้นสุดในวันที่ 24 เมษำยน ๒๕๖7 

ดังนั้นเพ่ือให้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบตรวจจับควันไฟควำมไวสูง ป้ำยบอกทำงหนีไฟ และโคมไฟฟ้ำ
ฉุกเฉิน เพ่ือใช้งำนในอำคำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่และทรัพย์สิน
ส่วนรำชกำร และสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปลอดภัย ตำมมำตรฐำนระบบป้องกันอัคคีภัย สำมำรถใช้งำน
ได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องบ ำรุงรักษำระบบดังกล่ำว ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖7 
ถึงวันที่ ๓0 กันยำยน ๒๕๖8 
 
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑  เพ่ือจ้ำงบ ำรุงรักษำระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบตรวจจับควันไฟควำมไวสูง ป้ำยบอกทำงหนีไฟ 
และโคมไฟฟ้ำฉุกเฉิน เป็นเวลำ 11 เดือน ส ำหรับอำคำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 

2.2 เพ่ือไม่ให้เกิดควำมเสี่ยงในกำรเกิดเหตุเพลิงไหม้ภำยในสถำนที่รำชกำร 
2.3 เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่และทรัพย์สินของส่วนรำชกำร 
2.4 เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยเรื่องก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรจัดกำร และด ำเนินกำร

ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเก่ียวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 
 2.5 เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระบรม      

รำชูปถัมภ ์ซึ่งจะสร้ำงภำพพจน์ที่ดีและน่ำเชื่อถือให้กับหน่วยงำน 
 
๓. คุณสมบัติผูย้ื่นเสนอราคา 

 3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย  
 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย  
 3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว 

เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 

 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำน
ของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดกำร กรรมกำร
ผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

/3.6 มีคุณสมบัติ… 
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 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร

พัสดุภำครฐัก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 3.7 เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว  
 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ ส ำนักงำนปลัด

กระทรวงกำรคลัง ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอ ได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

 3.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     กรณีที่ข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก

ข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำจะต้องมีกำรก ำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของหรือมูลค่ำ
ตำมสัญญำของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักมำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอ่ืนทุกรำย 

  กรณีที่ข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก
กิจกำรร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงำนของผู้ เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ  
  ส ำหรับข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก
ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน 

 กรณีที่ข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำก ำหนดให้มีกำรมอบหมำยผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็น  
ผู้ยื่นข้อเสนอ ในนำมกิจกำรร่วมค้ำ กำรยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจ 

 ส ำหรับข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบอ ำนำจให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนำม
กิจกำรร่วมค้ำ 

 3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  

 3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่ำสุทธิของกิจกำร ดังนี้ 
   (1) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่ำ 1 ปี ต้องมีมูลค่ำ
สุทธิของกิจกำร จำกผลต่ำงระหว่ำงสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีกำรตรวจ
รับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่ำเป็นบวก 1 ปีสุดท้ำยก่อนวันยื่นข้อเสนอ 
   (2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย ซึ่งยังไม่มีกำรรำยงำนงบแสดงฐำนะ
กำรเงินกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระมูลค่ำหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่น้อยกว่ำ  
1,000,000.- บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 
   (3) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝำกไม่เกิน ๙๐ วัน 
ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝำกคงเหลือในบัญชีธนำคำรเป็นมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ ๑ ใน ๔ ของมูลค่ำงบประมำณของ
โครงกำรหรือรำยกำรที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหำกเป็นผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือเป็นผู้ ได้รับกำรคัดเลือก
จะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝำกที่มีมูลค่ำดังกล่ำวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนำมในสัญญำ  
   (4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่ำสุทธิของกิจกำรหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ  
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีวงเงินสินเชื่อที่ธนำคำรภำยในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
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ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยมียอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อไม่น้อยกว่ำ 
1 ใน ๔ ของมูลค่ำโครงกำรหรือรำยกำรที่ยื่นเสนอในแต่ละครั้ง ซึ่งส ำนักงำนใหญ่รับรองหรือที่ส ำนักงำนสำขำรับรอง 
(กรณีได้รับมอบอ ำนำจจำกส ำนักงำนใหญ่) ออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอนับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน 
   คุณสมบัติในข้อนี้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น 
ตำมกฎหมำยไทยที่อยู่ระหว่ำงกำรฟื้นฟูกิจกำรตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 3.13  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนกำรติดตั้งหรือบ ำรุงรักษำระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) 
หรือระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) ที่เป็นสัญญำฉบับเดียว โดยมีมูลค่ำรวมทั้งสัญญำไม่น้อยกว่ำ   
647,350.- บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) ต่อหนึ่งสัญญำกับหน่วยงำนรำชกำร หรือ รัฐวิสำหกิจ ภำยในระยะเวลำไม่เกิน ๕ ปี 
นับถัดจำกวันที่งำนในสัญญำแล้วเสร็จ โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองผลงำนที่ออกโดยหน่วยงำนนั้น 
และแนบส ำเนำสัญญำดังกล่ำวมำด้วยในวันยื่นเอกสำรประกวดรำคำ 
 3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่สำมำรถให้บริกำรบ ำรุงรักษำ โดยต้องได้รับกำรรับรองจำกผู้ผลิตหรือ
สำขำของผู้ผลิตส ำหรับผลิตภัณฑ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ติดตั้ง ณ อำคำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง  
ว่ำมีขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำ พร้อมให้กำรสนับสนุนอะไหล่ตลอดระยะเวลำบริกำร  
 ทั้งนี้ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังจะด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ประกวดรำคำทุกรำยว่ำ
เป็นไปตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดในกำรประกวดรำคำหรือไม่หำกผู้ประกวดรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังขอตัดสิทธิ์ในกำรประกวดรำคำในครั้งนี้ 
 
๔. ขอบเขตงาน 
               รำยละเอียดขอบเขตงำน โครงกำรจ้ำงบ ำรุงรักษำระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอำคำรส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง (เอกสำรแนบ) 
  

๕. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ระยะเวลำกำรบ ำรุงรักษำฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2567 ถึงวันที่ ๓0 กันยำยน ๒๕๖8 
 

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
       ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่ได้ก ำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญำทั้งหมดทุกประกำร  
โดยผู้ว่ำจ้ำงจะช ำระเงินให้แก่ผู้รับจ้ำงตำมก ำหนดระยะเวลำและกำรส่งมอบงำน โดยแบ่งเป็น 11 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 ผู้รับจ้ำงต้องส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยในวันที่ 10 ธันวำคม 2567 
งวดที่ 2 ผู้รับจ้ำงต้องส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยในวันที่ 10 มกรำคม 2568 
งวดที่ 3 ผู้รับจ้ำงต้องส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยในวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2568 
งวดที่ 4 ผู้รับจ้ำงต้องส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยในวันที่ 10 มีนำคม 2568 
งวดที่ 5 ผู้รับจ้ำงต้องส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยในวันที่ 10 เมษำยน 2568 
งวดที่ 6 ผู้รับจ้ำงต้องส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยในวันที่ 10 พฤษภำคม 2568 
งวดที่ 7 ผู้รับจ้ำงต้องส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยในวันที่ 10 มิถุนำยน 2568 
งวดที่ 8 ผู้รับจ้ำงต้องส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยในวันที่ 10 กรกฎำคม 2568 
 

/งวดที่ 9... 
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งวดที่ 9 ผู้รับจ้ำงต้องส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยในวันที่ 10 สิงหำคม 2568 
งวดที่ 10 ผู้รับจ้ำงต้องส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยในวันที่ 10 กันยำยน 2568 
งวดที่ 11 ผู้รับจ้ำงต้องส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2568 
ทั้งนี้กำรส่งมอบงำนต้องผ่ำนกำรตรวจรับจำกคณะกรรมกำรตรวจรับงำนเรียบร้อยแล้ว 

๗. เงื่อนไขการช าระเงิน 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง จะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมตลอดจนภำษีอำกรอ่ืน ๆ และ

ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้รับจ้ำง เป็นรำยงวด งวดละเท่ำ ๆ กัน รวมทั้งหมด 11 งวด เมื่อคณะกรรมกำร 
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงำนเรียบร้อยแล้ว 
 
๘. วงเงินในการจัดหา  

ภำยในวงเงินงบประมำณ 1,294,700.- บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนเก้ำหมื่นสี่ พันเจ็ดร้อยบำทถ้วน)  
โดยเบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2568 

 
๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ใช้เกณฑ์รำคำในกำรคัดเลือกผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นผู้ชนะกำรซื้อหรือจ้ำงหรือเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
 

๑๐.หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ส ำนักบริหำรกลำง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

 
๑๑.ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำ หรือ
ข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ โดยแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ยื่นข้อเสนอทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน  
ในกรณีกำรยกเลิกกำรจัดจ้ำงเกิดจำกเหตุจ ำเป็นของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง ผู้รับจ้ำงยินยอมรับเงื่อนไขและ 
จะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
 
ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย 

๑. ทำงไปรษณีย์    ส่ง  คณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำง
และก ำหนดรำคำกลำง โครงกำรจ้ำงบ ำรุงรักษำระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอำคำรส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรคลัง ถนนพระรำมท่ี ๖ แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

๒. ทำง e – Mail  narawadee.k@mof.go.th 

๓. ทำงโทรศัพท์ หมำยเลข ๐ ๒๑๒๖ ๕8๐๐ ต่อ 28922 

   ทั้งนี้ โปรดแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย 

 

/รายละเอียด… 
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รายละเอียดขอบเขตงาน 

โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคารส านักงานปลัดกระทรวงการคลงั 
 
๑. รายการอุปกรณ์ 

ผู้รับจ้ำงต้องดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณแ์บบไมร่วมอะไหล่ ประกอบด้วย 
๑.๑ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้ประกอบไปด้วย 

1.3.1 ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FCP) ยี่ห้อ Simplex รุ่น 4100ES จ ำนวน 1 ชุด 
1.3.2 แผงแสดงต ำแหน่งแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Annunciator) จ ำนวน 1 ชุด 
1.3.3 อุปกรณ์ โมดูลแบบระบุต ำแหน่ งแบบอินพุท (Monitor Module) ยี่ห้อ Simplex  

รุ่น 4090-9101 จ ำนวน 61 ชุด 
1.3.4 อุปกรณ์โมดูลแบบระบุต ำแหน่งแบบแบบเอำท์พุต (Control Module) ยี่ห้อ Simplex  

รุ่น 4090-9007 จ ำนวน 61 ชุด 
1.3.5 อุปกรณ์โมดูลแบบระบุต ำแหน่งแบบแบบรีเลย์เอำท์พุท (Relay Module) ยี่ห้อ Simplex 

รุ่น 4090-9002 จ ำนวน 16 ชุด 
1.3.6 อุปกรณ์โมดูลแบบระบุต ำแหน่งแบบป้องกันกำรลัดวงจร ( Isolator Module) ยี่ห้อ 

Simplex รุ่น 4090-9116  จ ำนวน 6 ชุด 
1.3.7 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Conventional Smoke Detectors) ยี่ห้อ HOCHIKI รุ่น SOC-

24VN จ ำนวน 412 ชุด 
1.3.8 อุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อนแบบอุณหภูมิคงที่ (Conventional Fixed Temperature 

Heat Detector) ยี่ห้อ Simplex รุ่น 601H-F-UL จ ำนวน 321 ชุด 
1.3.9 อุ ป ก รณ์ แ จ้ ง เ หตุ ด้ ว ยมื อ  ( Conventional Manual Call Station) ยี่ ห้ อ  Simplex  

รุ่น 2099-9754 จ ำนวน 80 ชุด 
1.3.10 อุปกรณ์แจ้งสัญญำณเตือนด้วยเสียงแบบกระดิ่ง (Fire Alarm Bell) ยี่ห้อ GENTEX  

รุ่น GB6-24  จ ำนวน 81 ชุด 
ผู้รับจ้ำงต้องดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณแ์บบรวมอะไหล่ ประกอบด้วย 
๑.๒ ระบบตรวจจับควันไฟควำมสูง (Aspirated Smoked Detection System) ยี่ห้อ VESDA รุ่น VEP-

A00-P จ ำนวน ๑ ชุด 
๑.๓ ป้ำยทำงหนีไฟ (Exit Light) ยี่ห้อ DELIGHT รุ่น DLEX-SLX12 จ ำนวน 33 ชุด 
๑.๔ โคมไฟฟ้ำฉุกเฉิน (Emergency Light) ยี่ห้อ DELIGHT รุ่น DLEM-29X4PA จ ำนวน 88 ชุด 
 

๒. ขอบเขตการด าเนินงาน 
2.๑ ผู้รับจ้ำงต้องบ ำรุงรักษำเพ่ือป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ทุก 1 เดือน/ครั้ง ตำม

รำยกำรดังต่อไปนี้ 
2.1.1 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้(Fire Alarm System) 

2.1.1.1 ระบบควบคุม (Fire Alarm Control Panel) 
๑) ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในตู้ ทดสอบกำรท ำงำนของตู้ควบคุมระบบ 

(Fire Alarm Control Panel) 
 

/2) ตรวจเช็คไฟ... 
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๒)   ตรวจเช็คไฟแสดงสถำนะ (LED Indicators) ที่หน้ำตู้ควบคุม เช่น Fire 
Alarm (Red) Supervisory (Yellow) AC Power (Green) และ Alarm 
silenced (Yellow)  

๓)   ตรวจเช็คปุ่มควบคุมระบบ (Switch Controls)  
๔)   ตรวจเช็คเสียงแจ้งเตือน (Buzzer) ของตู้ควบคุม กรณีมีกำรแจ้งเตือน 

(Alarm) มีเสียงแจ้งเตือนปกต ิ
๕)   ตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้ำ (Power Supply) และสถำนะไฟฟ้ำที่จ่ำยเข้ำ

ตู้ควบคุม (AC Power)  
๖)   ตรวจเช็คแบตเตอรี่ (Battery) กำรเก็บประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่และขั้ว

ข้อต่อ 
2.1.1.2 อุปกรณ์ระบุต ำแหน่ง (Fire Alarm Module Box) 

๑)   ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในตู้ ทดสอบกำรท ำงำนของตู้โมดูล (Fire 
Alarm Module Box) 

๒)   ตรวจเช็คสำยน ำสัญญำณเชื่อมต่อโมดูลระบุต ำแหน่ง (Addressable 
Module) 

๓)   ตรวจเช็คไฟแสดงสถำนะโมดูลระบุต ำแหน่ง (LED Lamp Module) 
2.1.1.3 ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator) 

๑)   ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในตู้ ทดสอบกำรท ำงำนของแผนผังแสดงจุด
เกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator) 

๒)   ตรวจเช็คสำยน ำสัญญำณภำยในตู้ 
๓)   ตรวจเช็คไฟแสดงสถำนะจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ (LED Lamp) 
๔)   ตรวจเช็คเสียงแจ้งเตือน (Buzzer)  

2.1.2 ระบบตรวจจับควันไฟควำมสูง (Aspirated Smoked Detection System) 
2.1.2.1 ทดสอบกำรท ำงำน (Testing) 
2.1.2.2 ตรวจสอบควำมเรียบร้อยทั่วไป 

2.๒ ผู้ รับจ้ำงต้องบ ำรุ งรักษำเ พ่ือป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ทุก 6 เดือน/ครั้ ง  
ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้(Fire Alarm System) 
2.2.1.1 ระบบควบคุม (Fire Alarm Control Panel) 

๑)   ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในตู้ ทดสอบกำรท ำงำนของตู้ควบคุมระบบ 
(Fire Alarm Control Panel) 

๒)   ตรวจเช็คไฟแสดงสถำนะ (LED Indicators) ที่หน้ำตู้ควบคุม เช่น Fire 
Alarm (Red) Supervisory (Yellow) AC Power (Green) และ Alarm 
silenced (Yellow)  

๓)   ตรวจเช็คปุ่มควบคุมระบบ (Switch Controls)  
๔)   ตรวจเช็คเสียงแจ้งเตือน (Buzzer) ของตู้ควบคุม กรณีมีกำรแจ้งเตือน 

(Alarm) มีเสียงแจ้งเตือนปกติ 
 

/5) ตรวจเช็คหม้อ... 
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๕)   ตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้ำ (Power Supply) และสถำนะไฟฟ้ำที่จ่ำยเข้ำ
ตู้ควบคุม (AC Power)  

๖)   ตรวจเช็คแบตเตอรี่ (Battery) กำรเก็บประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่และขั้ว
ข้อต่อ 

๗)   ท ำควำมสะอำดฝุ่น ครำบสกปรกต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกตู้ควบคุม 
2.2.1.2 อุปกรณ์ระบุต ำแหน่ง (Fire Alarm Module Box) 

๑)   ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในตู้ ทดสอบกำรท ำงำนของตู้โมดูล (Fire 
Alarm Module Box) 

๒)   ตรวจเช็คสำยน ำสัญญำณเชื่อมต่อโมดูลระบุต ำแหน่ง (Addressable 
Module) 

๓)   ตรวจเช็คไฟแสดงสถำนะโมดูลระบุต ำแหน่ง (LED Lamp Module) 
๔)   ท ำควำมสะอำดฝุ่น ครำบสกปรกต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกตู้โมดูล

ระบุต ำแหน่ง 
2.2.1.3 ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator) 

๑)   ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในตู้ ทดสอบกำรท ำงำนของแผนผังแสดงจุด
เกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator) 

๒)   ตรวจเช็คสำยน ำสัญญำณภำยในตู้ 
๓)   ตรวจเช็คไฟแสดงสถำนะจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ (LED Lamp) 
๔)   ตรวจเช็คเสียงแจ้งเตือน (Buzzer)  
๕)   ท ำควำมสะอำดฝุ่น ครำบสกปรกต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกแผนผัง

แสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
2.2.1.4 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) 

๑)   ตรวจเช็คไฟแสดงสถำนะที่ตัวอุปกรณ์ตรวจจับควัน 
๒)   ทดสอบกำรท ำงำนที่อุปกรณ์ตรวจจับควัน 
๓)   ท ำควำมสะอำดฝุ่น ครำบสกปรกบนตัวเรือนอุปกรณ์ตรวจจับควัน 

2.2.1.5 อุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อน (Heat Detector) 
๑)   ตรวจเช็คไฟแสดงสถำนะที่ตัวอุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อน 
๒)   ทดสอบกำรท ำงำนที่อุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อน 
๓)   ท ำควำมสะอำดฝุ่น ครำบสกปรกบนตัวเรือนอุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อน 

2.2.1.6 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station) 
๑)   ตรวจเช็คไฟแสดงสถำนะที่ตัวอุปกรณ์อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ 
๒)   ทดสอบกำรท ำงำนทีอุ่ปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ 
๓)   ท ำควำมสะอำดฝุ่น ครำบสกปรกบนตัวเรือนอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ 

2.2.1.7 อุปกรณ์แจ้งสัญญำณเตือนด้วยเสียงแบบกระดิ่ง (Fire Alarm Bell) 
๑)   ทดสอบกำรท ำงำนที่อุปกรณ์แจ้งสัญญำณเตือน 
๒)   ท ำควำมสะอำดฝุ่น ครำบสกปรกบนตัวเรือน 

2.2.2 ระบบตรวจจับควันไฟควำมสูง (Aspirated Smoked Detection System) 
2.2.2.1 ตรวจสอบจอแสดงผลกำรเกิดเสียงเตือน  

/2.2.2.2 ตรวจสอบควำม… 
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2.2.2.2 ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรตั้งค่ำ (Setting) ต่ำงๆ ในกำรท ำงำนปกติของ
ชุดควบคุมระบบ 

2.2.2.3 ตรวจวัดควำมถูกต้องของค่ำ (Measurement) ต่ำงๆ ในกำรท ำงำนปกติ 
ของระบบ 

2.2.2.4 ทดสอบกำรท ำงำน (Testing) 
2.2.2.5 ตรวจสอบกำรจ่ำยไฟฟ้ำส ำรอง (Battery) 
2.2.2.6 ตรวจสอบควำมเรียบร้อยทั่วไป 

2.2.3 ป้ำยทำงหนีไฟ (Exit Light) 
2.2.3.1 ทดสอบกำรท ำงำน (Testing) 
2.2.3.2 ตรวจสอบกำรจ่ำยไฟฟ้ำส ำรอง (Battery) 
2.2.3.3 ตรวจสอบควำมเรียบร้อยทั่วไป 

2.2.4 โคมไฟฟ้ำฉุกเฉิน (Emergency Light) 
2.2.4.1 ทดสอบกำรท ำงำน (Testing) 
2.2.4.2 ตรวจสอบกำรจ่ำยไฟฟ้ำส ำรอง (Battery) 
2.2.4.3 ตรวจสอบควำมเรียบร้อยทั่วไป 

2.๓ ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ทุก 12 เดือน/ครั้ง ให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนภำยในอำคำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญำตจำกกรมสวัสดิกำร 
และคุ้มครองแรงงำนเป็นผู้ด ำเนินกำรฝึกอบรม  

2.๔ งำนบริกำรแก้ไขข้อขัดข้อง (Corrective Maintenance : CM) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
2.4.1 ส ำหรับระบบตรวจจับควันไฟควำมสูง (Aspirated Smoked Detection System)  

ป้ำยทำงหนีไฟ (Exit Light) และโคมไฟฟ้ำฉุกเฉิน (Emergency Light) กรณีเกิดกำร
ขัดข้อง ช ำรุดใช้งำนไม่ได้ ท ำงำนบกพร่องหรือเครื่องไม่ท ำงำน จำกกำรใช้งำนปกติที่ไม่ได้
เกิดจำกบุคคลอ่ืนหรือภัยธรรมชำติ ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรซ่อมแซม รวมถึงจัดหำอะไหล่มำ
เปลี่ยน ให้อุปกรณ์ต่ำงๆ สำมำรถกลับมำใช้งำนได้เป็นปกติ ภำยใน ๗ วัน (เวลำรำชกำร) 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง 

2.4.2 ส ำหรับตู้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ในกำรให้บริกำรตรวจสอบแต่ละ
ครั้ง หำกตรวจพบว่ำมีอุปกรณ์ช ำรุดเสียหำย หรือเสื่อมสภำพหรือใกล้ครบอำยุกำรใช้งำน 
หรือพบอำกำรเบื้องต้นซึ่งอำจน ำไปสู่กำรช ำรุดของอุปกรณ์ดังกล่ำวที่อำจส่งผลให้ระบบ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ไม่สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำรำยงำน
เสนอต่อผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งรำยงำนประกอบด้วย รำยละเอียดของอำกำร สำเหตุแนวทำงกำร
แก้ไข และใบเสนอรำคำให้ผู้ว่ำจ้ำงโดยเร็ว โดยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไม่รวมอยู่ในค่ำบริกำร
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำตำมสัญญำ  


